
ช่ือผู้ได้รับใบอนุญาต :
เลขทีใ่บอนุญาต : ไตรมาส : ปี : เขตพ้ืนท่ีด ำเนินงำน กรุงเทพฯ นนทบรีุ สมุทรปรำกำรAREA1 เขตนิคมอุตสำหกรรมเขตเมืองและยำ่นธุรกิจเขตชำนเมือง
เขตพื้นทีด่ าเนินงาน : พื้นที ่: เขตพ้ืนท่ีด ำเนินงำนอ่ืน อุๆตสำหกรรมเทศบำลนครหรือพ้ืนท่ีส ำคญัพิเศษเทศบำลเมืองเทศบำลต ำบลชนบท

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

จ ำนวนคร้ังท่ีเกิดเหตุกำรณ์ไฟฟ้ำดบั
ท่ีผูใ้ชไ้ฟฟ้ำไดรั้บผลกระทบ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จ ำนวนผูใ้ชไ้ฟฟ้ำทั้งหมด 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
SAIFI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ระยะเวลำท่ีเกิดเหตุกำรณ์ไฟฟ้ำดบัท่ี
ผูใ้ชไ้ฟฟ้ำไดรั้บผลกระทบ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จ ำนวนผูใ้ชไ้ฟฟ้ำทั้งหมด 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
SAIDI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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เขตพ้ืนท่ีด ำเนินงำน กรุงเทพฯ นนทบรีุ สมุทรปรำกำร (กรณีผูข้อใชบ้ริกำรจ่ำยไฟเขำ้ระบบ)

เขตพ้ืนท่ีด ำเนินงำน กรุงเทพฯ นนทบรีุ สมุทรปรำกำร (กรณีผูข้อใชบ้ริกำรไม่จ่ำยไฟเขำ้ระบบ)

ไตรมาส 4

ไม่มำกกวำ่ 41.47

เกณฑ์มาตรฐาน การค านวณ

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกจิการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

2. ค่ำเฉล่ียของระยะเวลำท่ีไฟฟ้ำดบั
ต่อผูใ้ชไ้ฟฟ้ำหน่ึงรำยในหน่ึงปี 
(SAIDI) (หน่วย: นำที/ปี/ผูใ้ชไ้ฟฟ้ำ)

ดัชนีวดัผลการด าเนินงาน

2564กกพ 01-3/56-090
บริษทั กลัฟ์ เจพี ซีอำร์เอน็ จ  ำกดั

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

4
เทศบำลต ำบล

ปัญหาอุปสรรค

เขตพ้ืนท่ีด ำเนินงำนอ่ืนๆ

ผลการด าเนินงานสะสม

ผลการด าเนินงาน

เขตพ้ืนท่ีด ำเนินงำนอ่ืนๆ

1. ค่ำเฉล่ียของจ ำนวนคร้ังท่ีไฟฟ้ำดบั
ต่อผูใ้ชไ้ฟฟ้ำหน่ึงรำยในหน่ึงปี 
(SAIFI) (หน่วย: คร้ัง/ปี/ผูใ้ชไ้ฟฟ้ำ)

ไม่มำกกวำ่ 1.76

3. แรงดนัไฟฟ้ำ ณ จุดเช่ือมต่อใดๆ ในระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำท่ีเช่ือมกบัผูข้อใชบ้ริกำร ให้อยูใ่นกรอบแรงดนัไฟฟ้ำตำมท่ีระบไุว ้(หน่วย: คร้ังท่ีแรงดนัออกนอกกรอบ)


